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Merknader HenvisningerEksisterende

Spillvannsledning
Overvannsledning
Vannledning

ProsjektertTegnforklaring:

Kum / brannkum / sluk
Avrenningslinje

Prosjektert spillvann
tilkobles eksisterende SP1601

Spillvannsledning Trykk

-Alle ledninger med overdekning mindre enn 1.7 meter isoleres.
-Alle mål må kontrolleres

1. VA-norm Skiptevt Kommune
2. Rammeplan VA
3. For profiltegning se GH20,21,22,23

Terreng høyde +123.00

-Det må benyttes rene masser i oppfylling rundt overvannstiltak
-Det benyttes elvestein ved taknedløp
-Pukkstripe rundt bygg skal være minst 30cm bred og
føres ned til forsterkningslaget

-Det skal benyttes rene pukkmasser

-Grøfter anlegges med pukk i bunn for infiltrasjon

+123.00
Fallpil terreng

1

1

Prosjektert Vann tilkobles
eksisterende VL1602
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