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TegningsnummerOppdragsnummer Revisjon

Målestokk

Tegningsnummer Revisjon

Oversiktstegning
Prosjektert og eksisterende VA

1:5000

Tosebygda VBA - Detaljprosjektering
D03 - Tosebygda-Mørkved

D03 - B101

FORELØPIG 2023-12-15

Indre Østfold Kommune

52201506

(gjelder A1)

B03

D03 - B101 B03

ANVISNINGER
- Graves ned og tilkobles etter boring er gjennomført
- Kryssing av vei med hovedledninger 2xDN560
- Kryssing av vei med stikkledninger for vann og avløp,

maks. 2xDN50mm og 2x110 mm og 3x40 mm trekkerør.
- Kryssing av eksisterende bekkelukking

V1.1 - V1.10 - Kum på forbruksledning
VK1.1 - Luftekum på overføringsledninger
VK1.2 - Spylekum på overføringsledninger
VK1.3 - Luftekum på overføringsledninger
VK1.4 - Spylekum på overføringsledninger

HENVISNINGER
1. Bakgrunnskart hentet fra Norkart AS
2. Indre Østfold kommunes VA-norm

Mørkved

Tosebygda
vannverk

Rev. FagkontrollDato Beskrivelse Utarbeidet Godkjent

B01 2023-09-08 30 % leveranse SanTho ToOls ToOls

1
2

1

33

3

3

B02 2023-10-30 50 % leveranse SanTho ToOls ToOls

3

3

3

1

1

1

3

1

1

1

1

4

4

2

2

2
2

2

B03 2023-12-15 80 % leveranse SanTho ThGun ToOls

2

3

1

3
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